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MACROLOCALIZACIÓN

MACROLOCALIZACIÓN

REGULARIZACION TANQUE SUPERFICIAL

CAJA CAPTADORA (PROYECTO)OBRA DE CAPTACION

DOTACION

POBLACIÓN ULTIMO CENSO 2010

     Q MÁXIMO DIARIO

     Q MEDIO DIARIO

1224 HABITANTES

162.5 LTS/HAB/DIA

2.45 L.P.S

3.44 L.P.S

5.33 L.P.S     Q MÀXIMO HORARIO

GASTO:

DATOS DE PROYECTO

COEFICIENTE DE VARIACION:

FUENTE DE ABASTECIMIENTO MANANTIAL

POBLACIÓN DE PROYECTO 2024 1305 HABITANTES

    DIARIA 1.2

    HORARIA 1.5

(EXISTENTE) DE 300 M³ DE CAP.

E=1099.00 (COTA DESPLANTE)

9648.00 ML

CONTINUIDAD, DARCY, MANING

HORIZONTE DE PROYECTO 10 AÑOS

TIPO HORIZONTAL

E=1344.00, Q ESTIMADO=10 LPS 

FORMULAS

LONGITUD DE LA CONDUCCION

SISTEMA GRAVEDAD

MINIMA 0.5 M/SEG

VELOCIDAD:

MAXIMA 5.0 M/SEG

SIMBOLOGIA

NUMERO DE CRUCERO

134.11m

LONGITUD DEL TERRENO EN METROS

MANANTIAL

TUBERIA DE FOGO CED-40 DE 4¨ DE Ø

1

TANQUE EXISTENTE

1,2,3,4,5

REGISTROS DE CAMPO

DESFOGUE

45° x 4"

90° x 4"

45° x 3"

3"3"

3"

V.A.E.C.

3"

1"

RED DE DISTRIBUCION

PIEZAS ESPECIALES
SIMBOLO CONCEPTO No. DE PIEZAS

VALVULA DE ADMISION Y EXPULSION DE AIRE COMBINADA

DISEÑO DE CRUCEROS

MIXTA DE (125PSI) CUERPO DE HIERRO GRIS
2    DE 1" DE Ø ROSCADA

NIPLE DE FoGo
4    DE 4" LONG x 1/2" DE Ø

CODO DE FoGo 45°
5    DE 4" DE Ø

CODO DE FoGo 90° 
11    DE 4" DE Ø

BRIDA CON ROSCA
2    DE 3" DE Ø

EMPAQUE DE PLOMO
2    DE 3" DE Ø

TORNILLOS
8    DE 5/8x21/2"

3 2 4

ATRAQUES

TE Y TAPA CIEGA

DIMENSIONES PARA ATRAQUES DE CONCRETO

SUPERVISION DE OBRA
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ESTRUCTURA DE DESFOGUE

ELEVACION=1099 M

ELEVACION=1091 M

ELEVACION=1097 M

ELEVACION=1085 M
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90.00FoGo4"
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